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За последнее десятилетие произошло качественное и количественное 
изменение научных и практических задач, решаемых специалистами про­
мышленной электроэнергетики в области управления электропотреблени­
ем промышленных потребителей (ПП) различных отраслей, что связано с 
принятием в Республике Беларусь Закона об энергосбережении [1] и Кон­
цепции энергетической безопасности Республики Беларусь [2] как одних 
из компонентов национальной и экономической безопасности. В качестве 
одного из факторов, ослабляющих энергетическую безопасность страны, 
выделена высокая энергоемкость экономики, а основополагающими прин­
ципами обеспечения энергетической безопасности являются рациональное 
использование топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и проведение ак­
тивной энергосберегающей политики. В этих условиях задача эффективно­
го использования электрической энергии (ЭЭ) в различных отраслях про­
мышленности приобретает особую актуальность.
В качестве показателей энергетической эффективности (ЭЭФ) Законом 
об энергосбережении определена научно обоснованная абсолютная или 
удельная величина потребления ТЭР (с учетом их нормативных потерь) на 
производство единицы продукции (работ, услуг) любого назначения, уста­
новленная нормативными документами. С 1998 г. в республике введен еще 
один показатель, позволяющий оценивать ЭЭФ использования ТЭР, -  це­
левой показатель (ЦП) по энергосбережению. Он ежегодно устанавливает­
ся постановлением Совета Министров Ресх^блики Беларусь в качестве од­
ного из основных целевых показателей социально-экономического разви­
тия страны и доводится республиканским органам государственного 
управления и государственным организациям, подчиненным Правительст­
ву Республики Беларусь, областям и г. Минску. Для предприятий, основ­
ной деятельностью которых является выпуск товарной продукции, целевой 
показатель по энергосбережению определяется как разность между темпа­
ми изменения обобщенных энергозатрат в сопоставимых условиях и объе­
мов производства промышленной продукции в отчетном периоде по срав­
нению с базисным. Для учреждений, организагщй, основной деятельно­
стью которых не является производство промышленной продукции 
(социально-бюджетная сфера, оказание услуг населению, осуществление 
перевозок железнодорожным и другим транспортом, жилищно-ком­
мунальное хозяйство и т. д.), целевой показатель по энергосбережению оп­
ределяется как относительное изменение обобщенных энергозатрат в со­
поставимых условиях в отчетном периоде по сравнению с базисным пе­
риодом. Целевой показатель по энергосбережению в отличие от удельных
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расходов ТЭР на выпуск продукции отражает уровень ЭЭФ не только про­
изводственного процесса, но и непроизводственного потребления, напри­
мер коммунально-бытового, социально-культурного. Для объективной 
оценки целевого показателя по энергосбережению обобщенные энергоза­
траты базисного периода приводятся к сопоставимым условиям, которые 
представляют собой совокупность факторов отчетного периода, связанных 
с изменением энергопотребления и не отралсающих работу по энергосбе­
режению.
Управление ЭЭФ включает комплекс задач, которые укрупненно могут 
быть представлены как; энергетическое обследование, прогнозирование и 
нормирование расхода ЭЭ, оценка и прогнозирование целевого показателя 
энергосбережения.
Существуют определешше трудности при решении указанных задач, 
связанные, прежде всего, с отсутствием методического обеспечения как 
расчета самих показателей ЭЭФ, так и оценки потенциала энергосбереже­
ния за счет мероприятий, воздействующих на технологическую систе­
му ГШ.
При проведении энергетического обследования ПП отсутствуют мето­
дики, позволяющие установить, на сколько может быть повыщена ЭЭФ 
ПП и пути ее повышения; оценить экономию ЭЭ при совершенствовании 
технологической системы. Отличительной особенностью существуюпщх 
методик оценки экономии ТЭР является их узкая направленность, затраги­
вающая лишь режимы работы единичных приемников, а не технологиче­
ской системы в целом. Не являются исключением и предприятия трубо­
проводного транспорта нефти, которые относятся к сложным технологиче­
ским комплексам, состоящим из нескольких подсистем. Функциони­
рование такой сложной и больщой (по количеству элементов) системы оп­
ределяется характером взаимосвязей между ее подсистемами, а также 
внешними и внутренними возмущающими воздействиями. При решении 
задач управления ЭЭФ необходимо учитывать, что технологическая систе­
ма ПП как объект управления имеет свои индивидуальные свойства и за­
кономерности функционирования, отличные от закономерностей функцио­
нирования отдельных подсистем и элементов, входящих в систему [3].
При прогнозировании и нормировании расхода ЭЭ очень важным фак­
тором является возможность учета изменения объемов выпускаемой про­
дукции, а также общего состояния технологического объекта, которое не­
прерывно изменяется, вследствие чего нестабильны режимы электропо­
требления. Особо остро эта проблема стоит для сложных технологических 
комплексов, таких как предприятия транспорта нефти, металлургические 
предприятия, предприятия нефтепереработки и др. Для них существуют 
технологические факторы, определяющие режим электропотребления, не- 
учет которых приводит к высокой погрешности при нормировании и про­
гнозировании удельных и общих расходов ЭЭ.
Целевой показатель энергосбережения для потребителей, основной 
деятельностью которых не является выпуск товарной продукции (к этой 
группе относятся предприятия транспорта нефти), определяется по фор­
муле [4]:
' ОЭУцп= оэз! -1 ■100%, ( 1)
68
где ОЭЗ“ -  обобщенные энергозатраты за отчетный период, т у. т.; 
ОЭЗ®у -  приведенные к сопоставимым условиям обобщенные энергозатра­
ты в предыдущем (базисном) периоде, т у. т.
Неучет сопоставимых условий при оценке темпа роста обобщённых 
энергозатрат отчетного и предыдущего (базисного) периода искажает ЦП, 
а значит, не позволяет объективно оценить ЭЭФ 1111.
Разработан комплексный подход к решению задач управления ЭЭФ для 
сложных технологических комплексов, который может быть представлен в 
виде структурной схемы (рис. 1).
Рис. 1. Структурная схема управления ЭЭФ
Основу указанного подхода составляют расчетно-статистические моде­
ли электропотребления. В качестве факторов, включенных в модель, ис­
пользуются показатели подсистем, оказывающие влияние на режим элек­
тропотребления всей технологической системы в целом. Количество фак­
торов, включаемых в модель, может варьироваться, а вид модели может 
трансформироваться в зависимости от решаемой задачи энергосбережения: 
проведение энергетического обследования; прогнозирование и нормирова­
ние ЭЭ; оценка целевого показателя энергосбережения, что позволяет, 
в конечном итоге, воздействуя на технологический объект, улучшать 
его ЭЭФ.
Предприятия транспорта нефти, с точки зрения решения задач управле­
ния ЭЭФ, относятся к сложной технологической системе [3], состоящей из 
нескольких подсистем, связанных меноду собой и оказывающих влияние на
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режим работы технологической системы в целом (рис, 2). Технологическая 
система может быть представлена четырьмя подсистемами; нефтеперека­
чивающие станции с установленными насосными агрегатами (НА); линей­
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Рис. 2. Взаимодействие подсистем, формирующих режим электропотребления 
технологической системы нефтепровода
Режим электропотребления будут определять все подсистемы в случае 
их значимой активности. Под активностью подсистемы подразумевается 
такое изменение состояния данной подсистемы, которое может быть оце­
нено количественной характеристикой. Под значимой активностью под­
системы понимается существенное влияние данной количественной харак­
теристики подсистемы на режим электропотребления. Значимость актив­
ности подсистемы определяется целью создания модели режимов 
электропотребления.
К основным факторам, формирующим режим электропотребления 
и являющимися одновременно характеристиками подсистем, относятся
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(рис. 2); грузооборот нефти Р, ее вязкость v и эквивалентный диаметр неф­
тепровода (fg. Эти же характеристики входят в состав аналитического вы­
ражения суточного потребления ЭЭ на транспортировку нефти при ее тур­
булентном течении в зоне Блазиуеа [3]:
Л
• 2,75 л к  V-'
^1.75 j4,75
Р d.
+ 0,278Аг^ О, кВт ч/еут, (2)
где g -  уекорение свободного падения, м/с^; v -  кинематическая вязкость 
нефти, м^/е; р -  плотность нефти, кг/м^; -  эквивалентный диаметр неф­
тепровода, ж, Р -  грузооборот нефти по участку нефтепровода, тыс. т-км; 
I -  протяженность участка нефтепровода на территории Беларуси, км; 
Ад -  статичеекий напор участка нефтепровода, м; р -  КПД учаетка нефте­
провода, о. е.; L -  протяженность нефтепровода, км.
Эквивалентный диаметр нефтепровода -  условный диаметр сложного 
(по количеству ниток, наличию лупингов и последовательно соединенных 
участков нефтепровода различного диаметра) нефтепровода, представлен­
ного в виде однониточного нефтепровода неизменного диаметра, обеспе­
чивающий равенство гйдравлйчесішх потерь при заданном расходе нефти 
по длине однониточного и сложного нефтепроводов.
Вязкость нефти -  важная характеристика физических свойств нефти, в 
значительной мере изменяющаяся при изменении ее температуры и суще- 
етвенно влияющая на режим электропотребления.
Прогнозирование и нормирование расхода ЭЭ с использованием анали­
тической зависимости (2) является трудоемким процесеом из-за большого 
количества исходных данных и степенньгх зависимостей. Кроме того, дан­
ное выражение весьма требовательно к точности определения эквивалент­
ного диаметра нефтепровода. Поскольку расход ЭЭ связан с эквивалент­
ным диаметром через показатель степени 4,75, ошибка в 1 % при опре­
делении только эквивалентного диаметра многониточного нефтепровода 
может увеличить погрешность расчета ЭЭ примерно на 5 %. Весьма трудо­
емка и зачастую невыполнима задача достаточно точного определения 
КПД нефтепровода, так как при расчете используются КПД насосов. При 
этом КПД насосов подвержены постоянным значительным изменениям 
(обточка рабочих колес, физический износ насосов) и отличаются от пас­
портных.
Разработана базовая аддитивная трехфакторная модель, описывающая 
режимы электропотребления на выбранном интервале грузооборота и ли­
шенная недостатков, присущих аналитической модели (2) [5-9];
^  =  Ро +  Р р -Р  +  P v ^  +  Ра^э = к В т - ч , (3)
где Ро, Рр, Ру, Pj -  коэффициенты регрессии; v -  вязкость нефти, м /̂с.
При проведении энергетического обследования технологического про­
цесса транспортировки нефти для оценки экономии ЭЭ основными факто­
рами, формирующими режим электропотребления, на которые возможно 
воздействовать при осуществлении технологических мероприятий, являются 
эквивалентный диаметр нефтепровода d̂ ,, вязкость нефти v, состав и харак­
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теристики работающих НА. Значительная часть энергосберегающих меро­
приятий в технологическом процессе транспортировки нефти сводится к 
целенаправленному воздействию на Jg и v.
К энергосберегающим мероприятиям, влияющим на d̂ , относятся: очи­
стка линейной части нефтепровода; изменение станционной технологии с 
целью минимизации энергетических затрат; изменение линейной техноло­
гии с целью минимизахщи энергетических затрат; снижение энергетиче­
ских затрат на транспортировку нефти в условиях роста производственной 
программы путем строительства лупингов; применение противотурбулент- 
ных присадок в условиях производственной необходимости; подбор опти­
мальных характеристик НА в условиях изменяющейся производственной 
программы.
К энергосберегающим мероприятиям, влияющим на v, относятся, пред­
варительный подогрев нефти; применение депрессорньгх присадок.
Экономия ЭЭ при проведении энергосберегающих мероприятий в тех­
нологическом процессе транспортировки нефти оценивается изменением 
суточного электропотребления при процентном изменении влияющего 
фактора/- [7]:
=  е,\ 1 > кВт-ч/сут,
Убазі J
(4)
где е, -  коэффициент эластичности расхода ЭЭ по / . ,  о. е.; -  базис­
ное значение фактора f- (до проведения мероприятия), ед. изм.; f '  -  из­
мененное значение фактора/ в результате проведенного мероприятия, ед. 
изм.; -  базисное электропотребление до проведения энергосберегаю­
щего мероприятия, кВт'Ч/сут.
Величина характеризует процентное изменение расхода ЭЭ или 




Коэффициент эластичности представляет собой отношение темпов рос­
та зависимой переменной W к темпам роста независимой переменной fi и 
позволяет судить, на сколько процентов изменится зависимая переменная 
при изменении независимой переменной на 1 % [9];
е. - А/,-//ба. Ро + Р./, + -  + М « ’
о. е. (6)
Для оценки потенциала энергосбережения разработан следующий алго­
ритм:
1) на основе информационной базы данных формируется модель (3);
2) рассчитываются коэффициенты эластичности (6);
3) производится оценка изменения факторов в результате проведения 
энергосберегающих мероприятий /■';
4) рассчитываются потенциалы энергосбережения (5) по каждому ме­
роприятию в отдельности.
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Оценка степени влияния факторов на режим электропотребпения с ис­
пользованием коэффициентов эластичности модели для участков нефте­
провода показала, что доминирующим фактором при формировании режи­
ма электропотребления выступает грузооборот нефти (коэффициент эла­
стичности по фактору составил 2,33). Вторым по значимости фактором 
является (коэффициент эластичности по фактору составил 1,43). В наи­
меньшей степени на режим электропотребления влияет вязкость нефти 
(коэффициент эластичности по фактору составил 0,1), что позволяет при­
оритетными энергосберегающими мероприятиями считать мероприятия, 
воздействующие на d.^.
Для РУП «Гомелыранснефть “Дружба”» потенциал энергосбережения 
за счет мероприятий, воздействующих на эквивалентный диаметр нефте­
провода, оценивается в 4101 т у. т.
Когда технологическое мероприятие приводит к скачкообразному из­
менению состояния системы нефтепровода (например, переход с одно­
трубного на двухтрубный режим работы с изменением состава НА), оценка 
экономии ЭЭ производится по изменению УРЭ до и после проведения ме­
роприятия с использованием моделей режима электропотребления. Вид 
такой модели представлен полиномом второй степени, где в качестве фак­
тора, включенного в модель, используется только грузооборот нефти [6]:
■ аР^ +ЬР -\-с , кВт ч/тыс. т-км.W.уд (7)
Экономию ЭЭ при плановой среднесуточной производственной про­
грамме оценивают по следующему выражению:
= Кд. -  ̂ удзкл > кВт ч/сут. ( 8)
Метод удельного расхода ЭЭ может выступать в качестве интегрально­
го метода, суммирующего экономию ЭЭ по всем проведенным мероприятиям.
Регрессионные модели режимов электропотребления участков нефте­
провода, дифференцированные по составам НА, позволяют оценить влия­
ние НА на электропотребление участков нефтепровода и выявить энерго­
сберегающие составы НА.
Для прогнозирования и нормирования электропотребления участков 
нефтепровода в качестве базовой принята модель (3), однако количество 
факторов, включенных в модель, изменяется в зависимости от условий 
функционирования нефтепровода (значимой активности подсистем), что, в 
конечном итоге, позволяет сократить трудоемкость нормирования. Мето­
дика используется для предприятий транспорта нефти как в условиях вы­
сокой, так и низкой загрузки нефтепровода (рис. 3).
Учет в модели подсистемы «линейная часть» в случае ее значимой ак­
тивности ведется посредством . Между вязкостью нефти и ее темпера­
турой существует ряд эмпирических зависимостей (формулы Вальтера, 
Рейнольдса -  Филонова, Фогеля -  Фульчера -  Таммана, Панченкова, Фро­
лова), вследствие чего в математическую модель режимов электропотреб­
ления должна включаться либо вязкость нефти, либо ее температура.
Подсистема «резервуарные парки» не обладает значимой активностью, 
поскольку расход ЭЭ на размыв донных отложений незначителен, а коле-
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бания уровня нефти в резервуарах происходят циклически, причем период 
данных колебаний значительно меньше тех временных интервалов, для 
которых разрабатываются математические модели.
Рис 5. Схема выбора вида модели в зависимости от активности подсистем 
технологической системы нефтепровода
Реализован подход к оценке целевого показателя энергосбережения с 
использованием закономерностей формирования режимов электропотреб­
ления на основе однофакторной степенной математической модели [10]
W = , кВт-ч/сут, (9)
где W -  суточное электропотребление по участкам нефтепровода, 
кВт ч/сут; Рщ, -  приведенный суточный грузооборот нефти по участкам 
нефтепровода, тыс. т-км; а  -  показатель степени, характеризующий нели­
нейность взаимосвязи между энергозатратами и приведенным грузооборо­
том нефти; Р -  коэффициент пропорциональности между энергозатратами 
и приведенным грузооборотом нефти.
Показатель степени а  модели используется для приведения к сопоста­
вимым условиям обобщенных энергозатрат в предыдущем (базисном) пе­
риоде [5]
ОЭЗ:, =  ОЭЗ® +  ОЭЗ® (Т“„ -1 ), т у. т., ( 10)
где ОЭЗ® -  обобщенные энергозатраты в базисном периоде, т у. т.; 
ОЭЗ^ -  затраты ЭЭ в базисном периоде на транспорт нефти, т у. т.; а  -
показатель степени, характеризующий нелинейность взаимосвязи между 
энергозатратами и грузооборотом нефти; Тг<, -  темп роста приведенного 
грузооборота нефти, о. е.
Коэффициенты регрессии а  и [3 характеризуют не только взаимосвязь 
энергозатрат и приведенного грузооборота, но и усредненное состояние 
системы нефтепровода в целом (конфигурация нефтепровода, текущие ха­
рактеристики насосных агрегатов, физические свойства нефти и т. д.).
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вследствие чего на практике а  имеет некоторую вариацию и требует еже­
месячного пересчета.
Предложенная методика оценки целевого показателя с использованием 
модели (9) позволяет не только снизить погрешность при приведении элек­
тропотребления в сопоставимые условия по сравнению с моделью (1), но и 
существенно облегчить инженерные расчеты.
ВЫВОДЫ
1. Разработана методология управления ЭЭФ ПП со сложной техноло­
гической структурой (на примере трубопроводного транспорта нефти). 
В основе лежат расчетно-статистические модели электропотребления, что 
позволяет обосновать экономию ЭЭ в технологическом процессе при про­
ведении энергетического обследования; совершенствовать систему прогно­
зирования и нормирования электропотребления, оценить целевой показа­
тель энергосбережения.
2. Для управления ЭЭФ предприятий транспорта нефти разработана ад­
дитивная трехфакторная модель на ранжированных интервалах грузообо­
рота, где в качестве факторов, включенных в модель, используются грузо­
оборот, вязкость нефти, эквивалентный диаметр нефтепровода. Указанные 
факторы являются показателями подсистем, оказывающими влияние на 
режим электропотребления всей технологической системы в целом. Коли­
чество факторов, включаемых в модель, может варьироваться, а вид моде­
ли может трансформироваться в зависимости от решаемой задачи энерго­
сбережения.
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